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Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit der verbindlichen Planung des Statikers. Alle Maße sind vor Ort durch den ausführenden 
Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Etwaige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung des Architekten umgehend mitzuteilen. Alle Daten, 
Zeichnungen und Rechte sind urheberrechtlich geschützt.
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2306_LPH 5.1.2_GRU_EG_VA_21.02.2024 LPH 5.1 Grundrisse
PLANBEZEICHNUNG

PLANSTAND

DATUM

MAßSTAB FORMAT

PLANVERFASSER

FASSUNG

PLANNUMMER

21.02.2024

-

OF / CH / AB

A0 / 841 x 1189mm

PROJEKT 
2306
Neubau einer Gewerbehalle
Hafelsstraße 209 47809 Krefeld
#Projektbeschreibung

Proj.-Nr.: 
Proj.-Adr.:

Proj.-Bes.: 

ARCHITEKT
MAX OFFICE GMBH
Dipl.-Ing. Marcus Lehmann
Am Weilerhof 18
40668 Meerbusch

Glas Osman
Selcay Akbel-Türkmen
Odenthalstraße 36 47807 Krefeld

BAUHERR

Tel +49 2159 533 889-0 
Fax  +49 2159 533 889-9
Web  www.max-office.gmbh

MAX OFFICE GMBH
Dipl.-Ing. Marcus Lehmann

Grundriss Erdgeschoss

BAUSTOFFE

Stahlbeton

20 KS-R (P) Rohdichte 2,0

nicht tragend, GK ungedämmt

12 KS-R (P) Rohdichte 1,4

Beton:  Innenbauteile: C20/25, XC 1

Betonstahl: B 500 A

Stahl:  S 235 JRG 2

Holz:  Sortierklasse C24 
  (ehem. Sortierklasse S10)

Trennwand nichttragend: max. 5,0 kN/m inkl. Putz,
nach dem Ausschalen der Decke einbauen.
Schalltechnische Entkoppelung empfohlen.

nicht tragend, GK gedämmt

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamenzaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

BRH = Brüstungshöhe 
OK roh Brüstung bezogen auf OK FFB

Angabe Fensterhöhe: Rohbau = Höhe an-
gegeben zzgl. Fussbodenaufbau und RK

ABKÜRZUNGEN

Brandwand

Bauart einer Brandwand

Türen dicht und selbstschließend

Rauchschutztür

Rauchabzug

hochfeuerhemmend 
(widerstandsfähig gegen
mechanische Beanspruchung)

Rettungsweg

feuerbeständig

feuerhemmend

Außenleuchte

GL Regenwasser

GL Schmutzwasser

Regenwasser

Schmutzwasser

AUSSENANLAGEN

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN

Pflaster Neu

Hecke

Rasen Kies

Sandkasten

Spielfläche

Entwässerungsrinne

Bürgersteig 

Asphalt

Öffentlicher Weg

Rasen Nachbar Plattenbelag

Mischwasser
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Eingangstür-001
- 1,25x2,49
BRH 0,00
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- 2,42x2,14
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Sektionaltor-001
RB 0,00x6,00

Autom. Schiebetür - 001
RB 2,01x2,35

Eingangstür-10
RB 2,42x2,49

Tür-011
RB 1,01x2,135

OKFF = -0,09 = +34,68 ü. NHN

OKFF = ±0,00 = +34,77 ü. NHN

OKFF = ±0,00 = +34,77 ü. NHN

OKFF = ±0,00 = +34,77 ü. NHN
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19 STG
18,4 / 27,0 cm

Aufzug

Position UV H + E?

Sanitäranschlüsse?

Position UV E?

Position UV H + E?
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Kalt- & Warmwasseranschluss
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Position & Maße der Stütze?
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Grundstücksgrenze

19 STG
18,4 / 27,0 cm
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Toranlage, b=1,20 m Toranlage, b=1,20 m
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Toranlage, b=1,00 m

Bestand

Toranlage, b=1,00 m
Bestand

Türanlage schiebt sich vor FensterTüranlage schiebt sich vor Fenster
STP 23STP 22

Stahlbühne

Wand Stirnseite auf VK
Bestandwand verschoben

Glaserei
GO

±0,00
±0,00

F: 381,71 m2

U: 86,60 m
RH: 6,75 m

Büro
GO

±0,00
±0,00

F: 42,63 m2

U: 27,575 m
RH: 3,11 m

WC
GO

±0,00
±0,00

F: 3,69 m2

U: 8,015 m
RH: 3,11 m

Lagerraum
02

±0,00
-0,09

F: 165,63 m2

U: 53,515 m
RH: 3,13 m

Lagerraum
03

±0,00
-0,09

F: 157,87 m2

U: 66,08 m
RH: 3,13 m

Treppenhaus I EG
Allgemein

±0,00
-0,09

F: 28,67 m2

U: 24,83 m
RH: 3,13 m

Technik
Allgemein

±0,00
-0,09

F: 18,43 m2

U: 18,52 m
RH: 3,13 m

Verkaufsfläche
03

±0,00
-0,21

F: 241,41 m2

U: 74,27 m
RH: 3,13 m

Keller
BLW

±0,00
-0,09

F: 16,71 m2

U: 19,62 m
RH: 3,13 m

Treppenhaus II EG
Allgemein

±0,00
-0,09

F: 6,59 m2

U: 13,24 m
RH: 3,13 m

WC
03

±0,00
-0,21

F: 3,79 m2

U: 8,13 m
RH: 3,13 m

Büro
03

±0,00
-0,21

F: 32,82 m2

U: 24,645 m
RH: 3,13 m
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